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Miejsce pobrania probek:
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Badanie wody przeznaczonej do spozycia

08.08.2018 .

Krystyna Jurek

Siechnice, hydrant przy ul. Jarz¢binowej

14.08.2018 r.

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu sy zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w catosci
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgeznie do badanych préb




OIKOS Sp. z 0.0.

[ Raport z badan: 1307/111/18 Wzér raportu z dnia: 24.07.2018 r. Strona/stron: 2/3 j

1. Wyniki badan

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

1.1. Wyniki badania parametréw fizykochemicznych

IpENTYFIKACIA PROBRI: | Woda przeznaczona do spozycia - Siechnice, hydrant przy ul. Jarzgbinowej
STAN PROBKI: Odpowiedni do badai
WynNIK &
N - Gl
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENTA JLL;T::I’M NIEPEWNOSC WARTOSC PARAMETRYCZNAT
1307/A/3
IB-34 —wyd. nr 2
T .. .(A . o 1 , + 1’ .
emperatura 2 dnia 23.03.2011 r- [°C] 7,0 0
Akceptowatna przez
; PN-EN ISO . konsumentéw i bez
r r,“[‘
Mgtnose 7027-1:2016-09 [NTU] 0,89+ 0.23 nieprawidtowych zmian. Zalecany
zakres wartoéci do 1,07
Metoda HACH nr 8021 .
o ,AE 3 45}
Chlor wolny wyd. 2 2 06/2017 [img /dm’ Cls] 0,15+002 0,3

b podana wartasé nicpewnodel stinow niepennosé rozszerzong przy poziomie utoici 95% i wspotezy miku rozszerzenia k=2

* wp Rozparzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudaia 20176 W sprawie jakodcei wody przemaczongj do spozyeia przez ludzi (Dz. UL 2017, pox. 2294)

Y przypadku podania jednej wartodei dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

43 punkeie ezerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jegro zwigzkami

S Dopuszezalne stgzenie wolnega chlon w zbiomiku magazyaujaeynt wodg w srodkach transperta ldowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/d

SWyaik ponizej granicy oznaczalnosci

"W przypadku nzdatniania wody powierzehniowe] nalezy dazyé do osiagnigeia wartodci paramelryeznej niepreckraczajgesj | NTU (nefelometrycznych jednostek metnoééi) w
wodziz po uzdatnieniu

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

[DENTYFIRACIA PROBKL Woda przeznaczona do spozycia - Siechnice, hydrant przy ul. Jarz¢binowej
STAN PROBKE: Odpowiedni do badan
JEDNOSTRA Wynik :t, o
BADANA CECHA o NIEPEWNOSC? WARTOSC
DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY o 0
(PaRAMETR) Al PARAMETRYCZNA
(1K) 1307/A73
Ogolna liczba mikroorganizmdow bez
oy o ar PN-EN S0 6222:2004 jtk /1 ml | nie wykryto | nieprawidiowych
w2242°Cpo 72k : oy
Zmian
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [ jtk / 100 ml 0 o
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0
Liczba Enterokokéw kalowych ** PN-EN IS0 7899-2:2004 gtk /100 ml 0 0
Liczba Clostridium perfringens PN-EN 1SO 14189:2016-10 jtks0om| 0 0"
(tacznie z przetrwalnikami

"tk - liczba jednostek tworzgeych kotonie
 podana wartosé niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95%% 1 wspotezynniku rozszerzenia k=2
*wp Rosporzzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 W sprawie jakosci wody przemaczong] do spozycia przez fudzi (Dz. U, 2017, poz. 2294)
W przypadku podania jednej wartofci dolna wartod¢ zakresu wynosi zero
% Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmaw nie przckraczala:
— 100 jtk /| m! w wodzie wprowadzanej do sieci wedogiggowei,
200 jik 71 mi w kranie konsumenta
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“'[Yapuszeza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadka wykryeia baktenii grupy coli < 10 jtk (NPLY100 ml nalezy wykonaé badanic parametru E.coli i enterokoki w
zwigzku z § 21 ust. § rorporzgdzenia.

" Nalezy badac w wodzie pochodeyeef z ujeé powierzchmiowych i mieszanyeh, a w przypadku przekroczenia depuszezalnych wartosei naleiy 7badaé, czy nie ina zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikajgeego z obeenosed innyel mikroorganizmow chorobotworezyel, np. Cryptosporidium,

Y Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: J§ Hamilton Poland {AB 079) — badania wykonano metodami zatwierdzonymi preez Paistwowego Powiatowego
[nspekiora Sanitamego we Wroclawiu (decyzia nr L8718 zdnia 15.03.2018 1)

Koniec raportu z badan
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OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN PCA
OCHRONY SRODOWISKA 1 BIOTEQH!\IOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0. e il
ﬁ LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH Axaioviacy:
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Raport z badan:
1307/1/18

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Swieta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek 08.08.2018 .
w terenie:

Osoby pobierajgce probki: Krystyna Jurek
Miejsce pobrania probek: Siechnice, ul. Kolejowa 15, punkt u konsumenta
Data zakonczenia badan 14.08.2018 r.

i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

Zatep€T Kierowni a1 aboratorium

A - badania oznaczone symbolem ,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCAnr AB 934 ’

Wyniki badan odnoszq sig wylgeznie do badanych préb

Bez zgady laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
/] /: ) 2]
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1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-1SO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych

IDENTYFIKACJA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia - Siechnice, ul. Kolejowa 15, punkt u konsumenta

STAN PROBKI:

Odpowiedni do badan

WyNIK +
h { 3 e
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA JE?::Z:M 1 ey WARTOSC PARAMETRYCZNA™
1307/A/1
. IB-34 —wyd. nr 2
atura® : o 22,6 + 1,0 --
Temperatte z dnia 23.03.2011 r. [°C] 6+ 1,
Akceptowalna przez
CiALZ PN-EN ISO 6) konsumentéw i bez
Bgnoss 7027-1:2016-09 [T <020 nieprawidlowych zmian. Zalecany
zakres wartoéci do 1,0 7
Chlor wolny ** Me‘t‘?yd(? gigé};EIE;OZI [mg /dm’Cly] 0,05 +0,01 0,399

U podana warto$é niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci 5% i wspélezynniku rozszerzenia k=2
3wy Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2017, poz. 2294)
WY przypadku podania jednej wartosei dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

“W punkcie ezerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami

* Dopuszczalne stgzenie wolnego chloru w zbiomiku magazynujaeym wodg w sredkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0.5 mg/l

“'Wynik ponizej granicy oznaczalnodei

"W przypadku uzdatniania wody powierzehniowej nalezy dazy¢ do osiagnigeia wartosci parametrycznej nieprzekraczajgeej 1 NTU (nefelometrycznych jednostek mgtnoséi) w

wodzie po uzdatnieniu

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

IDENTYFIKACJA PROBKI:

Woda przeznaczona do spozycia - Siechnice, ul. Kolejowa 15, punkt u konsumenta

STAN PROBKI:

Odpowiedni do badan

Jensasiie Wrynik £
BADANA CECHA BUNPETRS NIEPEWNOSCY WaRrTOSC
DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY : ) 3
(PARAMETR) D PARAMETRYCZNA
(k) 1307/A/1
Oguien liobi mraurganizb PN-EN 1SO 6222:2004 jtk / 1T ml | nie wykryto | niepra l."salzlow ‘ch
W 2242 °C po 72 h** ' : J YkTpiy | Heptawicionse
zmian
Liczba bakterii z grupy coli *° PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0%
Liczba Escherichia coli*” PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0
Liczba Enterokokow kalowych ** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100 ml 0 0
Liczlia Ulostridium:perftinggns PN-EN ISO 14189:2016-10 itk / 100 ml 0 o
(lacznie z przetrwalnikami

itk - liczba jednostek tworzacych kolonie

2 podana wartosé niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2
¥ wp Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
%1 Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
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- 200 jik /1 ml w kranie konsimenta
"'Dopuszeza sig pojedyneze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykryvia bakileni grupy coli < 10 jtk {NPLY100 ml naleiy wykonaé badanie parametru E.coli 5 enterokoki w

swigzku z § 21 ust, 4 rosporzadzenia

" Nalezy badac w wodzie pochodzacej 7 ujeé powierzehniowyel i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszezalayel wartosci natesy zbadaé, <zy fiie ma zagiozenia dla
zdrowia ludzkicgo wynikajaceyo z obecnosel innyeh mikroorganizméw chorehotwerczych, np. Cryptosporidium.

Y Wynik veyskany od akredytowanepo podwykonawey: IS Hamilton Poland (AR 079) - badania wykenano metodani zatwierdzonymi przez Paistwowepo Powiatowepo

Inspektora Sanitamego we Wroctawio (decyzja nr 1487/18 z4dnia 15.03.2018 1)

Koniec raportu z badan
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(——\

PCA

OSRODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.

PoLsuit CentRum

ﬁ LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH Axagovaca
QIKO‘ ul. Powstancéw Slaskich 8 Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl %
55-010 Swieta Katarzyna Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl/
- Tel: 71 311 66 18 BADANIA
Fax: 71 31143 12 _—AB 934
Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Raport z badan:
1307/11/18

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. Swicta Katarzyna
ul. Zernicka 17
55-010 Swigta Katarzyna

Tytul raportu: Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek 08.08.2018 .
w terenie:

Osoby pobierajace probki: Krystyna Jurek

Miejsce pobrania probek: Siechnice, hydrant przy ul. Szkolnej 4

Data zakonczenia badan 14.08.2018 r.
i wydania raportu:

Osoba autoryzujgca
sprawozdanie:

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sy zamieszezone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byé kopiowany inaczej niz w calosci
Wyniki badar odnoszq sig wylgeznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-1SO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych

[DENTYFIKACIA PROBKI: | Woda przeznaczona do spozycia - Siechnice, hydrant przy ul. Szkolnej 4
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
Wynik £
‘DN X HEPEWNOS A1) 2
BADANA CECHA DOKUMENT ODNIESIENIA JL:;:;?A DIEPEWNORL. WARTOSC PARAMETRYCZNA
1307/A/2
. IB-34 —wyd. nr 2
L atura® : 9 16,2 + 1,0 .
B pentiing 2 dnia 23.03.2011 1. "] 6,21,
Akceptowalna przez
CIALZ PN-EN ISO konsumentéw i bez
Mgtnose 7027-1:2016-09 L 0,29£0,08 nieprawidlowych zmian. Zalecany
zakres wartoscei do 1,07
p Metoda HACH nr 8021
-\ ;AL Cl, 4 4)5)
Chlor wolny wyd. 2 206/2017 [mg /dm’Cl;] 0,13 0,02 0,3

U padana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosici 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2

¥ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

YW przypadku podania jednej wartoéei dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami

“ Dopuszezalne stgzenie wolnego chloru w zbiomiku magazynujaeym wodg w $rodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l

“'Wynik ponizej granicy oznaczalnosci

"W przypadku uzdatniania wody powierzehniowej nalezy dazy¢ do osiggnigeia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej | NTU (nefelometrycznych jednostek mginoséi) w
wodzie po uzdatnieniu

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

[DENTYFIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia - Siechnice, hydrant przy ul. Szkolnej 4
STAN PROBKIL Odpowiedni do badan
JEDNOSTRA Wik i o
BADANA CECHA - NIEPEWNOSCY Warrose
N DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY B )
(PARAMETR) ) PARAMETRYCZNA
(k) 1307/A12
Ogdlna liczba mikroorganizmow PN-EN 1SO 6222:2004 i 7 Lml | nie wykeyt . E)F:lzl .
w 2242 °C po 72 h** = : J vykryto | nieprawic (3,\\ ye
zmian’
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 oY
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0
Liczba Enterokokéw katowych ** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk /100 ml 0 0
LigftClasteidnm perritigens PN-EN 1SO 14189:2016-10 jtk/100mi| 0 0"
(lgcznie z przetrwalnikami

"jtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

* podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosei 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2
" we Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia preez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero
% Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
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200 jtk /1 ml w kranie kensumenta
“ Dopuszeza sig pojedyncze baktere < 10 ik (NPL). W przypadku wykryeia bakterii grupy coli < [0 jik {NPLY100 ml natery wykonaé badanie parametre E.coli i enterokoki w
zwigzku  § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
™ Nalezy badaé w wodzie pechadzgeej 2 wjgé powierzchniowyeh i mieszanych, a w przypadka przckroczenia dopuszezalnyeh wartodci nalezy sbadaé, ey nie ma sagrozenia dla
rdrowia ludzkiego wynikajacego z obeenosei innyeh mikroorganizimdw chorobotwérezych, np, Cryptosporidium,
Y Wik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: 18 Hamilten Poland (AB 079) - badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Passtwowego Powiatowego
[nspekiora Sanitamepo we Wrockawiu (decyzjanr 1487/18 z dnia 15.03.2018 r}

Koniec raportu z badan







